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               Olsztyn, dnia 04.02.2019 r. 

 

WYKONAWCY 

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania 
MPEC/PE-EZ/819) na Przebudowę sieci cieplnych w rejonie ul. Piłsudskiego - Wyszyńskiego – etap I”  
w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła 
w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II” 

 

Pytanie  

Proszę o wyjaśnienie:  

1. Przedmiar robót: poz. 13-16 – ilość obmiarowa – 0 – proszę o potwierdzenie.  

2. Przedmiar robót: poz. 58 – kabel koncentryczny – szt. 40 – zgodnie z zestawieniem projektowym 
pkt. 1.3.4 – szt.10 – proszę o wskazanie prawidłowej ilości.  

3. Przedmiar robót: poz. 59 – kabel połączeniowy – m 80 – zgodnie z zestawieniem projektowym pkt. 
1.3.5 – m 16 – proszę o wskazanie prawidłowej ilości.  

4. Przedmiar robót: poz. 19 – rury preizolowane 76,1/140 – m 12,2 – zgodnie z zestawieniem 
projektowym pkt. 1.1.2 – 4x12=48m – proszę o wskazanie prawidłowej ilości.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w pozycjach kosztorysowych winno być: 

1. Odp. na pyt. 1.  

 W poz. 13 -198,318 m3;  

 W poz. 14 – 462,742 m3; 

 W poz. 15 – 661,06  m3; 

 W poz. 16 – 661,06  m3. 

2. Odp. na pyt. 2.  

 W poz. 58 – 10 szt. 

3. Odp. na pyt. 3.  

 W poz. 59 – 16 m. 

4. Odp. na pyt. 4.  

 w poz. 19 – 12,20 m. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót: w pozycji 29 kosztorysu zamiast - 323,9-

114,3 Odgałęzienie prefabr. równoległe; L1=1,5 m; L2=0,6 m -  powinno być  323,9-114,3  Odgałęzienie prefabr. 

prostopadłe; L1=1,5 m; L2=0,6 m 

 

 


