
Olsztyn, dnia 13.05.2019 r. 

ZESTAW (2) 

 

WYKONAWCY 

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy złożone do postępowania nr MPEC/PE-EZ/115/19 na  

dostawę systemu rur preizolowanych. 

PYTANIE 1. 

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o informację na temat sposobu przygotowania. 

Zgodnie z pkt. 2 w rozdziale IV SIWZ "Zamawiający udostępnia wersję edytowalną formularza, celem 

sporządzenia oferty w postaci elektronicznej. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ 

udostępniany jest Wykonawcom w formie edytowalnej (.xlsx). W Formularzu należy wypełnić 

wyłącznie pola zacienione, pozostałe są chronione przed zmianami. Wartość oferty zostanie 

automatycznie wyliczona jako podsumowanie zestawienia. Prosimy uzupełnić wymagane pola, 

wydrukować i podpisać dokument oraz załączyć do oferty" oraz ujętym zapisem w Formularzu oferty 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) - UWAGA !"V mufy kolanowe. Jeżeli Wykonawca nie posiada w swojej 

ofercie muf kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wówczas do wyceny musi 

skalkulować zamiennie w stosunku do danej średnicy mufy kolanowej cenę: kolana preizolowanego 

prefabrykowanego giętego 2,5d o odpowiednim kącie (dla muf kolanowych termokurczliwych należy 

przyjąć kąt 900) oraz średnicy wraz z dwiema mufami kompletnymi usieciowanymi radiacyjnie 

wyposażonymi w akcesoria alarmu oraz pianki. Cena skalkulowana musi być ceną ryczałtową 

niezmienną przez okres trwania umowy i zawierającą wszystkie koszty takie jak: dwie kompletne mufy 

termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z piankami, elementy alarmu w mufach oraz kolano 

preizolowane prefabrykowane. Niniejsze należy wykazać w tabeli cenowej w rozbiciu na poszczególne 

elementy pod rygorem odrzucenia oferty." 

Nawiązując do powyższych zapisów zwracam się z prośbą o informację czy Załącznik nr 3 stanowi 

udostępniony przez Zamawiającego edytowalny plik o nazwie 

"POPRAWIONY_FORMULARZ_OFERTY_ORAZ_ZAL.4A_i_4B.xlsx" oraz informację w jakiej 

formie należy dokonać korekty formularza w przypadku zastosowania przez Wykonawcę zamiast muf 

kolankowych zamiennie kolana preizolowane wraz z kompletnymi dwiema mufami? 

Odpowiedź: 

Jeżeli Wykonawca nie posiada muf kolanowych w ofercie, wówczas napisze taką informację w formie 

oświadczenia. Oświadczenie musi zawierać informację, że zamiast muf kolanowych Wykonawca 

wycenił zamiennie kolana preizolowane wraz z kompletnymi dwiema mufami zgodnie z uwagami 

 w formularzach cenowych 4a. i takie zestawy będą dostarczane do Zamawiającego w przypadku 

składania zamówień. 

Dodatkowo do oświadczenia Wykonawca doda tabelę cenową, w której dokona szczegółowego rozbicia 

poszczególnych zamiennych elementów zgodnie z uwagami zawartymi w formularzu cenowym 4a. 

W samym formularzu cenowym nie należy dokonywać korekt, a uwzględnić cenę zestawu zamiennego. 

Zamawiający na podstawie w/w oświadczenia będzie miał świadomość, że Wykonawca wycenił oraz 

zastosował takie rozwiązanie. 

 

 

 


